Ermittlung des Gesamtspeichervolumens fiir das Einzugsgebiet der Klaranlage Arbing

Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens DWA-A 102
) Gesamgebiet
Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 102 Symbol Wert Dimension

1 |Mittlere Jahresniederschlagshéhe N y,am 934 mm
2 |Angeschlossene befestigte Teilfldchen Belastungskategorie | Ay 2,27 ha
3 |Angeschlossene befestigte Teilflachen Belastungskategorie |l Ay 0,41 ha
4 |Angeschlossene befestigte Teilflichen Belastungskategorie Hi Ap o 0,00 ha
5 |Abminderungsfaktor durchlassige Teilflachen in Ab,a . o 1,00 -

- - — - projektbezogene -
6 |Langste FlieBzeit im Gesamtgebiet i 4,0 min
7 [|Mittlere Gelandeneigungsgruppe NG, 2,59 -
8 |Langengewichtetes Produktd - | . d-| 0,00935 m

- = Eingabedaten
9 [Mischwasserabfluss zur Klarantage Qpm 3,0 Us
10 |Trockenwetterabfluss 24-h-Mittel Qr.am 0,38 /s
11 [Trockenwetterabfluss, stiindlicher Spitzenwert Qr h,max 0,87 s
12 |Regenabfluss aus Trenngebieten Qrmr 0,30 Us
13 |Mittlere CSB-Konzentration im Trockenwetterabfluss Cramcss 532 mg/l
14 |Angeschlossene befestigte Gesamtflache (= Ab,a,l + Ab,a,ll + Ab,a,lll) Apa 2,68 ha
15 Fl?chenantefl Belastungskategorfe | n.1 % (= Ab,a,l / Ab,a-100) Erdebiiswarte Elfigabadatan P 84,7 %
16 |Flachenanteil Belastungskategorie I1in % (= Ab,a,ll / Ab,a-100) Pu 15,3 %
17 |Flachenanteil Belastungskategorie Ill in % (= Ab,a,lll / Ab,a-100) Pur 0,0 %
18 CSB-Konzentrat!on fm Re“genwasserabfluss feste Einstetlungen Crcsp 107 mg/l
19 |CSB-Konzentration im Klaranlagenablauf Cyacsp 43 mg/l
20 |Regenabfluss, Drosselabfluss zur Klaranlagen, 24-h-Mittel Qrpor= Qu-Qram- Qr1e Qnror 2,32 l/s
21 |Regenabflussspende, Drosselabfluss zur Ktaranlage (Bezug A, ,) A Rror = Qror/ (Apa) d R pr 0,87 l/(s-ha)
22 |TW-Abflussspende aus Gesamtgebiet O1am = Qram/ (Apa) O7,aM 0,14 Y(s-ha)
23 |FlieBzeitabminderung as=0,5+50/(t¢100); >=0,885 3 0,981 -
24 |Mittlerer Regenabfluss bei Entlastung Qre=a;-(3,0-Ay,-fp*+3,2 - Qrp) Qree 15,2 Us
25 [Mittleres Mischverhéalinis m = (Qge + Qrrr) / Qraam m 40,79 -
26 |Einflusswert CSB-TW-Konzentration accss = Cramcss/600; >= 1,0 a..csB 1,00 -
27 |Einflusswert Jahresniederschlag a,=(hy,v/800-1);>=-0,25; <= 0,25 ap 0,1675 -
28 |x ,-Wert fir Kanalablagerungen X2%24 - Qram/ QT,h__miX_ Xy 10,4828 -
29 |d-1-Wert fiir Kanalablagerungen d- Inach Zeile 8 oderd -1=0,001-[1+2 - (NG, - 1)] d-I 0,00935 -
30 [tau-Wert fiir Kanalablagerungen / T=430 - (Qrm/fp)>* - d - | T 1,66 :
31 |Einflusswert Kanalablagerungen a,= (24/xa)2- (2-1)/10;>=0 a, 0,178 -
32 |Bemessungskonzentration CSB Cpcsp =600 - (a.+ap+a,) Cp.csp 807,3 mg/l
33 |Flachenspezifischer Stoffabtrag b g , arses D raarses= (P - 280+p - 530+py, - 760) - 0,01 b R.aAFs63 318 kg/(ha-a)
34 |Einflusswert AFS63-Fracht im Regenwasserabfluss A Rarses = D ranarses/ 478; >=1,0; <= 1,20 a g AFSE3 1,00 -
35 |Rechnerische CSB-Entlastungskonzentration Cecsa = (Crosa * @rarses - M+ Cpcsp) /(M + 1) Cecss 123,8 mg/l
36 |Zulassige Entlastungsrate €0={Crcss-Cracsa )/ (Cecsp - Ciacsp)* 100 € 79,21 %
37 |HilfsgroBe 1 H1=(4000+25 - qgp /fp)/(0,551+Qgp /Tp) H1 2.830 -
38 |HilfsgroBe 2 H2=(36,8+13,5 - qrp,/fp)/(0,5+gp;/ o) H2 35,43 -
39 [Flachenspezifisches Mindestspeichervolumen Vs min =5 m®ha Vs min 5,00 m%ha
40 |Erforderliches flichenspezifisches Speichervolumen V= MAX(H1/(e,+6)-H2; Vs n) Vs 5,00 m®/ha
41 |Erforderliches Gesamtspeichervolumen V=V, Ay, fp \'} 13,4 m®
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